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Mińsk Mazowiecki, dnia 18.09.2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotyczy: przetargu prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP w trybie 

podstawowym bez negocjacji na Budowa ekranu akustycznego na elewacji 

szczytowej od strony ul. Zachodniej obiektu AQUAPARK z LODOWISKIEM MOSiR w 

Mińsku Maz. sp. z o.o. przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 56 ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ 

 

 

Odpowiedzi na pytania nr 2 
 

Do Zamawiającego formularzem do komunikacji e-Zamówienia dnia 15.09.2023 r. o 

godz. 15:44 wpłynęły pytania dotyczące postępowania o poniższej treści (pisownia 

oryginalna). Stosownie do art. 285 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP zamawiający – 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300) przy ul. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego 56 wyjaśnia: 

 

PYTANIA: 

Pytanie nr 1 Poproszę o informacje czy dla omawianej inwestycji macie Państwo wykonaną 

analizę akustyczną czy należy ją wykonać w cenie postępowania? 

Pytanie nr 2 Poproszę o informacje na jakiej podstawie ma być wykonane zabezpieczenie 

akustyczne dł. 39,26 m i wys. 7,0m oraz prosimy o udostępnienie tego dokumentu – z 

samych badań akustycznych to nie wynika. Na początku i końcu ściany szczytowej nie da się 

uzyskać omawianej wysokości. W takim razie co z odpowiedzialnością na ewentualny brak 

skuteczności wykonanych zabezpieczeń? 

Pytanie nr 3 Czy Zamawiający dopuszcza i ma zgodę projektanta obiektu do ingerencji w 

konstrukcje słupów ściany szczytowej – w ekspertyzie jest tylko mową, że w obecnym stanie 

mają słupy zapas nośności – nie ma mowy o ewentualnych ingerencja w ich przekrój? 

Pytanie nr 4 We wnioskach do ekspertyzy technicznej mowa jest o wykonaniu przed 

montażem paneli akustycznych wzmocnień połączenia słupów szczytowych HEA200 do 

dźwigara dachowego. Poprosimy o przedstawienie zakresu tych prac lub wydzielenie tego 

zakresu poza postępowanie ze względu na brak możliwości na tym etapie określenie zakresu 

i kosztów wykonanie takiego wzmocnienia. 

Pytanie nr 5 Czy Zamawiający oczekuje zamontowania na końcu zabezpieczeni akustycznego 

dodatkowo reduktora hałasu zgodnie z tabelą nr 2 z pkt. 1.1.1. załącznika nr 2 do SIWZ str.33 

Nr wew. zam.: D.251.05.2023 

Id e-Zamowienia: ocds-148610-7ed88969-47ca-11ee-9aa3-96d3b4440790 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7ed88969-47ca-11ee-9aa3-96d3b4440790 
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ODPOWIEDZI: 

 

Ad. 1 

Tak zamawiający jest w posiadaniu analizy akustycznej, jednakże za PFU str. 34: 

„Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji/aktualizacji faktycznego stanu 

zagospodarowania terenów podlegających ochronie akustycznej ich funkcji i przeznaczenia w 

planie. Z uwagi na rozpiętość czasową opracowania dokumentów wchodzących w skład PFU, 

analiz hałasu i dokumentacji przetargowej, projektu budowlanego, decyzji i pozwoleń, 

zakłada się iż mogą wystąpić zmiany w zagospodarowaniu terenu.” 

W związku z powyższym aktualna analiza powinna być wliczona w cenę postępowania. 

 

Ad. 2 

Maksymalna wysokość ekranu to 7,0m n.p.g. Zamawiający opiera się na załączonej do SWZ 

koncepcji konstruktora, dla którego taka dodatkowa analiza była wykonana, ale nie jest w jej 

posiadaniu. 

 

Ad. 3 

Formalności po stronie Zamawiającego – w trakcie realizacji. 

 

Ad. 4 

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie. W mniemaniu Zamawiającego, na podstawie 

rozmów z wizji lokalnych potencjalnych oferentów, ta część zadania nie stanowiła problemu 

w wyliczeniu wartości głównej zadania. Wg. wyjaśnień konstruktora polega ona jedynie na 

dołożeniu blach węzłowych i wymianie śrub dla każdego słupa. 

 

Ad. 5 

Reduktor krawędziowy (opcjonalnie) – zamawiający nie wyklucza możliwości jego montażu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: 

1) Henryk Kulhawik 

Do wiadomości: 

1) publiczna 

2) a/a 
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